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ALKUSANAT 
Sucnessa on happamia sulfaattimaita kaikkiaan 163 000 ha. Nämä maat 
muodostavat 55 % Pohjanlahden rannikon korkeustason 60 m mpy alapuo-
lella olevista pelloista. Noin puolet näistä pelloista on täydennyi-
kuivatuksentarsa. Happami:Jta sulfaattimaista johtuen Pohjanlah-
den rannikolla on kaikkiaan 20 - 30 jokivesistöä kriittisessä happa-
muustilassa. 
Tämän johdosta vesi- ja ympäristöntutkimuslaitoksen aloitt(_:.'-;ta pää-
tettiin nykyisen tietämyksen pohjalta tehdä ohjeet maankuivatuksen 
suunnittelusta happamilla sulfaattimailla (Palkcyym. 1988) sekä neut-
ralointiohjeet happamille sulfaattivesille. NeuLLalointiohjeet on 
tehty ulkomailta, lähinnä Ruotsista ja Norjasta, :'1,1dun tietouden 
,--kävi, , "testa 1984 alkaen tehtyjen happamien alunavesien neuLLalointi-
tutkimusten :..austeella. Neuti.lointitutkimukset on tehty Vaasan 
vesi- ja ympäristöpiirissä, jonka ali,,  Ila sijaitsevat laajimmat 
sulfaa-P-imaa-alut. 
Näiden ohjeiden kirjoittamita ovat vastannt vt.apul.pmf. Esko 
Lakso Oulun yliopistosta, ins. Sirpa Lindroos Vaasan vesi- ja ympä-
ristöpiiristä sekä fil.maist. Kjell Weppling Oy Partek Ab:stä. 
Näiden lisäksi työryhmän kokouksissa asian käsittlyyn ovat walli.s-
tuneet prof. Jussi Hooli Oulun y11(Jpistosta, vesihuoltcpäällikkö 
Ilkka Mikkola Vaasan kaupungista, fil.lis. Juhani Koivusaari Vaasan 
vesi- ja ympäristöpiiristä Ekä.dipl.ins. 	Reknä Kokkolan vesi- 
ja ympäristöpiii.istä. 
Helsingissä 23.1.1989 
Vesi- ja ympäristöhallitus 
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1 HAPPAMIEN VALUMAVESIEN NEUTRALOINTI 
1.1 TAUSTA 
Vesistöjä, virtaavia vesiä ja järviä, on kalkittu mm. Ruot,iisa ja 
Norjaa 1970-luvulta alkaen. Useimmiten neutralointi on tehtykelk-
kikivipohjaisten tuotteiden avulla. Neutraloinnin tarkoituk --na on 
useimmissa tapauksissa ollut rajoittaa happosateiden aiheuttamaa 
vesistöjen happamoitumista. Happosateiden aiheuttaman happamuu(9m 
neutraloini kaikin (C4CO3 ) tarve on yleensä alle 50 g m3 vettä. 
Aiheesta on ilmestynyt useita tieteellisiä julkaisuja ja tutkimus-
rL)rtteja (esim. Bengtsson & Hpnrik-son 1981, Eriksson ym. 1983, 
Bealsrud 1985, Sverdrup 1985, Hindar 1985 ja Bingman 1988). 
Virtaavan 	neutralointikokeita on tehty Suomessa 1980-luvulla. 
Ne ovat kohdistlin• t lähes yksinanaan sulfaattimaiden aiheuttaman 
happamuuden torjuntaan. Sulfaattimailtk tulevan happamuuden r-utra-
lointi vaatii ylnsä yli 200 g m3 is.lkkikivijauhetta. Huomattava 
;‘a  	r2utrlointi.t--hosta kuluu mrt.1.15(_u saostamir=n. Kun 
syötetään 	ongelmanaonyL-nsä 
saada kalkki tehokkaasti limaan veteen. Suomesa on käytetty 
vain kalsiumyhdisteitä v sistöjen neutraloinnissa. 
1.2 OHJEIDEN LAADINNAN PERUSTEET 
Happamilta sulfaattimallta tulevien valumev-den kalkituskokeita on 
toistaiseksi tehty pelkästään Vaasan vesi- ja ympäristöpiirissä. 
Nämä ohjeet perustuvat ulkonaisten tutkimusten sekä vesilaitoksilta 
saadun tietämyksen lisäksi seuraaviin tehtyihin tai tekeillä oleviin 
neutralointitumuksiin: 
- Kyrönjc.» suually:-.11e rakennetun Lakörenin 
tehty tuWimus vu,una 1984 (, 1.n 1987). 
- Kaikinsyöttö suoraan Kyrönjokeen vuonna 1984. 
Vassorinlahteen laskevan T.' Irvbcidwn n kalkitus vv. ].ILL..1 1985. 
- Sundaninlahteen laskevan Sulvanjoen kalkitus vuosina 1986 - 1988 
(Rekilä 1988). 
- Petsmon kalkitustutkimukn't vulyina 1986 - 1988. 
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- Lapväärtinjokisuussa olevan Norrifjärdenin neul)AlointitutLLmuk-
set vuosina 1987 - 1988. 
- Lakörenin pumppuaseman yhteyt‘,- rakennetun kalkinsyöttölaiti 
ton I<(:.;--käyttö vuonna 1987. 
- Kyrönjoen ak, vc. "1 la tehtyakvenriotutkintr, jokrt käsitteli 
.n kemiallisten vaikutusten lisäksi kikituksen vaikutuksia 
kaloihin. Tutkimus tehtiin Fisällä Imdrnna 1985 (Björkqvist & 
Weppling 1987). 
Pääosa kokeista c tehty joko aikaisemmin :Likl,ilnetun tni tilapäi 
pumppwagaronyhteydessä (Lakören 1984 ja 1987, Larvb~11985, Petsx 
1987 - 1988 sekä Norrifjärden 1987 - 1988). PaqApuaselna sekoittaa 
kalkin tehokkaasti veteen ja parantaa siten kalkin liukewaista. 
SulvanjoellasekäPetsmonjoellavuonna 1986 kalkki syötettiin suoraan 
jckeen. Kalkin liukeneminn parantamiseksi Sulvanlla vuosina 
1987 - 1988 käytettiin kalkkimaidon esisekoitusta jokiveteen. 
KokeiL2u käytetty kalkki on pääasiassa ollut kalsiumkarbonaattia 
(CaCO3 ). Liukenemisenparantamiseksi t. Y siirryLlyyhähienorak.eisem-
piin kalkkilaatuihin. Kyrönjokeen su.)raan :7ötetyn C, domlittikalkin 
hienous oli 50 % alle 0,15 mm rir-A - A. Norrifjärj-,lin ja Lakörenin 
pumppuasemilla vuonna 1987 käytetty 	PaLtekin PaLA,11 P8, (-51 -! 
90 %:sesti alle 0,01 mm:n raekokoa. 
Petsmossa ja Sulvanjoella vuosina 1987 - 1988 t käyl.rtty lJnisium-
oksidia (Ca0), joka onhuanattavasti kalsiumkartonaattia tehokkaampaa 
neuLLdlointiainetta. Kalsiumoksidin liukoisuus veteen c hyvä. 
Kyrönjoella vuonna 1984 suoritettua koetta lukuunottamatta kaikissa 
muis,>a tapauksissa kalkki onsyötettyvesist7:.ikäyttäenvarastosii-
flA, ~IttäVää ruuviannostelijaa ikä huuhteluyettä. Kyrönjoella 
vuonna 1984 kalkki kipattiin ja lapioitiin suoraan vesistöön. 
2 NEUTRALOINNIN TARKOITUS 
Tämän ohjeen tarkoita' .aa on esittää ne nykyisin tiedossa olevat 
käytännön menete3mät, joilla ojien, purojen ja jokien veden happa-
muuttavoidaanvähentää. VesistöönkohtlistuvaneuLLdlointionhappa-
muushaittojen estämisessä vaihtoehtoinen toimenpide happamuushaitat 
hucmioivan maankuivatuksen ja maanpinnan kalkituksen kanssa tai niiden 
täydentäj ä. 
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Kun neutralointitoimexpitein estetään happamien sulfaattimaiden kuiva-
tuksista johtuva alapuolisen vesistön lisähappamoituminen, ky•:,-,s-
sä on kuivatushankkeen yksi osa. Mikäli kuivatushankkeen yhtey_,-,ssä 
v-rd-n laatu muutetan vesistöön bdistuvin neut, 
alkuperäistä tilannetta paz, nmaksi, kyseessä on vesistön kunnostus. 
Vesistön neutralointi 	tulla kyseeseen myös itsenäisenä kunnos- 
turLnanld.,  
Vesistön lisähappanoitumisen estäminen tRi vallii .:van happamuusasteen 
vähentäminen on tar.I.;-:n, mikäli veden happamur':!---Lta ja siihen liitty-
vistä veden laadun seurannaisillniöistä on olennaista haittaa alapuo-
li ; = a vesistössä. Haitta voi kohdistua esini ;rkiksi ~hankintaan 
tai kalatalouteen. Mereen jouti' ,--naan happamuudesta ei yleensä ole 
haittaa, koska merivedellä on korkea puskurikapasiteetti. Poikkeuksen 
tekevät jokien 	stoalreet, jois:n makea v ^i voi ajoittain levitä 
sekoi-ttumattomana kauaksi meLL lie, sekä lahclet, joissa veden vaihtu-
minen on hidasta. 
v aumave!-_Listä johtuva vesistön happan dturninen ajoit- 
tuu kevätvalunnan luppuvaiY y..?n 	 tai syl :yllä kuivan 
kauden jälkeen esiintyvään valuntahuippuun. Maa; 	olevat sulfi- 
diyhdist- hapet-tuvat ja muuttuvat liukoisiksi sulfaateiksi kevättal-
vella ja kesällä kuivan kauden aikana. Kr.,<:..1.1lä maaperän lämpötila 
on korkeampi kuin talve]:ln ja tämän ; :.-urauksena hape-tturnin,..,.1 on 
r, -~aa. Lisäksi happamoitunutta maavettä kulkeutuu 	maanpin- 
nalle kapillaari-ilrniön johdosta. Kuiv, L kautta ; v,-11.unnan 
aikana happanoitunut maaved sekä I:-Psällä maan pintakeiLoksiin kapil-
loarisesti nousseet suolat kulkeutuvat vesistöön (Palko 1988). Ke-
väällä tulvan alkuv-ait.,-,.;:a vesistöön purkautuva vesi on peräisin 
1.tm-1.-.-1 sulamisesta ja nr-2npinta on sanaan aikaan vielä roudasr:-;. 
Kevätvalunnan loppuvail,-r .._sa vedet kulkeutuvat vesistöön myös rnaal -.1än 
kautta suodattuen. Edellä esitetystä johtuen syksyllä, pitkän kuivan 
kauden jälkeen, valuinavedet ovat happamampia kuin k.;:väällä. 
3 ARVIO VESISTÖKALKITUKSEN TULEVASTA 
LAAJUUDESTA 
Vesistön neutralointi tulE ky 	n silloin, kun ;lapuoliella 
v..istöllä on merkitystä esimerkiksi vedenhankinnalle 1.;1. kalatalou- 
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delle ja happamilta sulfaattimailta tulevat vedet heikentävät vesistön 
veden laatua. Toisaalta on tapauskohtaisesti harkittava neutralointi-
mahdollisuutta verrattuna muihin toimenpiteisiin happamuushaitan 
Tällöin myös suljettujen merenlahtien perukkaan 
vien pienehköjen ojien veden. laadulla on ainakin ajoittain merkittävä 
vaikutus lahden veden laatuun ja siten 1,.;ilatalouteen, kuten esim-,:•- 
kiksi 1.4;:;sorinlahdella, joka sijaits: Pohjanlahden rannikolla Vaasan 
pohjoipuolella.  
Happamien sulfaattimaiden kokonaismäärästä sekä niiden jakautumisesta 
vesistöalueittain Palko ym. (1988) ovat (.‹.1ttäneet arvion. Saman 
arvion mukaan happamia sulfaattimaita sisältävillä peltoalueilla on 
runsaasti täydernyskuivatuksien tarvetta. 
Vesistön neutralointia tultaneen tarvitsemaan lähinnä seuraavilla 
alueilla: 
- Sirppujoen alaosa, jos neutralointivaatimus on asetettu per- 
kauksen toteuttamisen ehdoksi v, 	päätöksessä, 
- Lapväärtinjoen alaosa, 
- Kyrönjoen alaosa Seinäjoelta alaspäin, 
- Luodon - Öjanjärven lähivaluma-alueet sekä 
- Oulun kaupungin eteläpuoliset alavat alueet. 
4 NEUTRALOINTIAINEET JA NIIDEN VALIN-
TAKRITEERIT 
4.1 NEU'IRAWINTIAINLL2 
Teoriassa happamien sulfaattivesien neut...11.ointiin voidaan käyttää 
kaikkia vedenkäsittelyyn yleensä soveltuvia emäksiä. Hapan-ta vettä 
voidaan eräissä tapauksissa neutraloida rrryt' 	riv, 	jolloin 
meriveden korkea alkalini-V^tti muodostaa neutraloinnin perustan. 
Käytännössä neutralointiairi. n valintaan vaikuttavat mor-:L eri teki-
jät, kuten aine±m käsittelyominaisuudet ja annosteltavuus, vesikemial-
liset ja biologi-y ;t vaikutukset sekä hinta saavutettavaan tulokseen 
nähden. 
Happamirn sulfaattivesien lnrkl-.0 poikkeaa :.-:lkeästi 
happamoituneista vesistä. Muunmuassa sulfaattimaiden kuivatusvesien 
metallipitoisuudet ovat huctria-ttavan korkeat. Veden laadun erilaisuu- 
den vuoksi eri neu-tralointiaii ---,-i_den käyttäytymistä 	?-1 vesi 	ei 
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voida verrata happosateista aiheutuvan happamuuden neutLaloinnista 
saatuihin kokemuksiin. 
::<ivel-tuvat yhdisteet voicfrIn.,1 ryhmitellä liukene- 
vuuksi 	:11a 	tavalla: 
r, rlcaniitti (CaMg(CO3 ) 2 ) 	 hidas  
Kal siitti (rj 233 ) 	 1 iUker - (Linen 
kalkkilaadut (Ca0 ja Ca(OH)2 ) 
Sooda (Na2 CO3 ) 
Lipeä (NaOH) 	 liuker:  
),! 	(CaMg(CO3 )2 ) on pääasiassa kalsium-magnesiumkarbonaatista 
koostuva hidaslitikoinen emås, jonka magil,:.(dumpitoisuus ylittää 10 %. 
Raek.00ltaF:ri eri l a i.Sia dolr :rdittituotteita 
Kalsiitti (CaCO3 ) eli kalkkikivi koostuu pääosin kalsiumkari:. 
Sen liukenemisnopeus O11 hielran suurempi kuin dolcmiitin. Valmisttr; 
tapahtuu dolomiitin tapaan jauhamalla kalkkikiveä. 
Kalsiitti, dolaniitti ja niid(=-,1 välimuodot ovat yleisimmin ves::stmjen 
neutraloinnissa käytetyt tuotteet. Annostelu tapahtuu yleensä ruu-
viannostelijalla siitosta. Niiden yliannostelukaan ei voi aiheutti 
haitallisen korkeita pH-arvoja vesistöissä. Liuetessaan ne lisäävät 
puskuroivien yhdisteiden pitoisuuksia vedessä. Ongelmana on tuottei-
den 11:.ikko liukeneminen. 
Markkii, >Hia 	kalkkikivipohj aisten tuotteiden raekoot vaih- 
televat rouhemaisista aina erikoishienoihin slurrysuspensioihin. 
Tuotteiden hinnat vaihtelevat suuresti raekccir ;ta riippuen ollen nor-
maalisti 100 - 500 mk tLilni. 
Tekniset kalkkituotteet (Ca0 ja Ca(01)2 ) valmistetaan kalkkikivestä 
polttamalla ja kalsiumhydroksidi edelleen san•dialti:amalla. Ne ovat 
vahvoja emäksiä, jotka reagoivat vedessä nopeasti pH-arvosta riippu-
mai ta. Yliannostelu aiheuttaa nopeac,:;:i korb -;.ta pH-arvoja (pH 12-
13) vesistössä. Tuotteet toimitetaan jauh' maisessa tai rakeisessa 
muodossa. Annostelu tapahtuu yll':-nsä erilaisilla ruuviannostelijoil-
la. Aineiden reaktiivisuuds<;i:a johtuen käsittelyssä on noudatettava 
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varovaisuutta. Tuotteidm hinnat ov it noin 600 mk tonni. 
Sooda (Na21003 ) on reaktiivinen ja nopeasti liukeneva emås. Ylian-
nostelu saattaa helposti aiheuttaa liian korkeita pH-arvoja 
tössä. Soodaa toimitetaan jauheena. Annostelua varten valmistetaan 
vesiliuos (esimerkiksi 10%), jota annostellaan neutraloitavaan veto` -n
pumppujen avulla. Soodan hinta on noin 650 mk tonni. 
Kipeä (NaOH) on erittäin reaktiivinen emås. Sen liukenlisncpeus on 
suuri ja veden pH-arvosta riippumaton. Veden neuLLdlointitnrpeen 
ylittävä annestelu johtaa soodan ja teknisten kalkkituotteiden tavoin 
haitallisen korkeisiin pH-arvoihin (pH 12-13). Lipehllå ei saavuteta 
puskuroivaa vaikutusta vesistössä. Lipeää myydään muun muassa 50 
%:na liuoksena. Annostelu tapahtuu pumppujen avulla. Aineen hinta 
on noin 1 800 mk tonni (100 % NaOH bulkkituotl, 	c ;tajalla iln ;n 
liikevaihtoveroa ). 
Edellä esitetyt hinnat ovat vuoden 1988 tasossa. Hintaan tulee li::;itä 
tuotto n kulje .imskustannus, ellei toisin ole mainittu. 
Happamien sulfaattivesien neutralointikokemukset perustuvat tois-
taiseksi kalsiumyhdisteiden käyttöön. Tämän johdosta jatkossa käsi-
tellään ainoastaan näitä neutralointiaineita. 
4.2 NEUTRADDINTIAINEUNT VALINTAKRITEERIT 
Valittaessa happamien sulfaattiw:ien neutralointialta on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota asetetun tavoitte,n ja :':%-xvutttavisv 
olevan tuloksen väliseen suhteeseen. Määritelty nsutitl.ointitavoite 
saattaa sinällään rajoittaa käytettävien kemikaalien valintamahdol-
lisuuksia. Neutralointiain—n valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat 
n-“traloitavan ver9,,n laatu, käytössä olevien neutictaointiaineiden 
ominaisuudet sekä kemikaalin annostelutapa vesistöön. 
Neutraloitavan veden omimrlirmuksista oleellisimmat ovat pH-arvo, 
asiditeetti ja metallipitoisuudet. Metalleista tärkeimmät ovat alu-
miinin, raudan ja mangaanin eri yhdisteet. 
Neutraloitaessa metallit, erityisesti alumiini ja rauta, saostuvat 
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hydroksidimuodossa OH-arvon kohoamisen myötä. Samalla ne kuluttavat 
huomattavan osan lisätystä emäksestä. 
Viime vuosina suoritetut tutkimukset ovat osoittaneet, että veden 
sulfaattimvesien metallipitoisuuksien ja nriditeettiarvon välillä 
vallitsee selkeä positiivinen korrelaatio. Koska metallit toimivat 
puskuroivina yhdisteinä alhaisilla pH-arvoilla, v. 	asidib-,:ttiarvoa 
on syytä pitä.-. pH-arvoa parempana n'ilitralointitarvetta kuvaavana 
perametrina. Mitä suurempi asiditeetti, sitä korkeammat metallipi-
toisuudet ja näin ollen myös suur npi emäskulutusneutraloinninyhtey-
dessä. 
Kalkkikivipohjaisilla aineilla liukenemisnopeudesta ja -määrästä tulee 
näiden aineiden käyttänahdollisuuksia ja kannattavuutta rajoittava 
tekijä. Kalkkikivijauheet liukenevat hitaasti, jolloin myös veden 
laadulla ja kemikaalin annostelu- ja liuotustekniikalla on keskMmn 
rooli kyEisten aineiden käyttökelpoisuutta arvioitaessa. Esimer-
kiksi \'L en korkea metallipitoisuus, ja siten korkea asiditeettiarvo, 
heikentää kalkin liukereadsta metalliyhdistPiden saostuessa kalkki-
k-ivihiukkasten pinrille. Vastaavasti erilaist liuotusratkaisut, 
kuten pakkosekoitus, parantavat liukenemistehoa lisäten näin kalkkiki-
vijauheiden käyttökelpoisuutta. 
Kálkkikivipohjaisten neutralointiaineiden kohdalla paras mahdollinen 
tulos saavutetaan erikoishienoksi jauhetulla puhtaalla kalsiitilla 
slurryllä. Tämä tuote on niin hienorakrinta, että sillä mnvu-
tetaan 90 - 100 %:n liukenemistého. Asfalttifilleritasoa, 80 %:a 
hiukkasista pienempiä kuin 0,074 mm, karkeampia tuotteita ei heikon 
liukenemistehon takia yleensä kannata käyttää sulfaattivesiennelitli-a-
lointiin. Sulfaattivien neutralointiin soveltuvien kalkkikivijau-
heiden raekókojakaumat on esitetty kuvassa 1, tuotto ;tnrot 3 - 10. 
Kalkin raekoon pienetessä sen holvautumistaipumus kasvaa. Tämä tuli 
erityisesti -ille vuonna 1987, kun Lakörenin ja lgorrifjärdeninpump-
p,, [Iilla käytettiin Partekin Parfill P8 (kuva 1). 
Happaman sulfaattivesien neutraloinrdssa annosteltavat enlä.ffläärät 
riippuvat kalkkikivipohjaisten tuotteiden kohdalla veden kadun 
3 i ;11.c.si muun rutiF, ;r>a 	raek.:i. _ta , 	karh i cattipitoisuu- 
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desta, annostelutekniikasta sekä asetetusta tulostavoitteesta. Mitään 
yleispäteviä ohjearvoja ei tämän vuoksi voi esittää. Tarvittava 
neutralointiaineen määrä on yleensä selvitettävä tapauskohtaisesti 
laboratorickokein. Joissain tapauksissa tarvittava neutralointiain 
määrä voidaan arvioida veden asiditeetin ja neutralointiain' liu-
koisuustietojen perusteella. 
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:< 60 
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0.5 
	
10 	 50 	100 	 500 	1000 prn 
RAEKOKO 
Kuva 1: Erilaisten kalkkikivijauheiden 1,:-Itokojakaumat. 
Tuotteet 3 - 10 soveltuvat alunavesien neutralointiin. 
Tuotteita 3 - 7 (viivoitettu alue) voidaan kut:ua yhteisellä nim 
kalkkikivifillerit. 
	
Niro 1 	Kalkkikivijauhe L 500, Lappeenranta 
2 	Tavalliset maanparannuskalkit 
3 	Kalkkifilleri L 100, Lappeenranta 
4 	Mägnesiumpitoinen kalkkikivijauhe 2 H, Vimpeli 
5 	Mägnesiumpitoinen kalkkikivijauhe 2 H, Vampula 
6 	Kalkkikivijauhe P 100, Parainen 
7 	Kalkkikivijauhe 2 H, Kalkkimna 
8 	Kalkkikivifilleri G, Parainen 
9 	Parfill P 8, Parainen 
10 	Hydrocarb 90 L, Lappeenranta 
Teknisten kalkkituotteiden annostelumäärä voidaan -.rvioida 
1 avulla. Taulukko 1 on laadittu poltetulle kaikille, jonka Cä0- 
pitoisuus on 90 %. Taulukon 1 mukaisella Ca0-annwtelulla 	pH- 
arvo nou,-,-!. tasolle 5,5 - 6,0. 
Kun neutraloitavan veden laatu, neutralointiaineiden 
cminaisuudet sekä hankkeeseen suunnitellut teknirt utkaisut tunll 
taan, voidaan neutralointiin parhaiten sopiva tuote valita. Valinnan- 
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tukena voidaan käyttää kuvaa 2, joka perustuu tämän hetkisiin tietoi-
hin. 
Taulukko 1. Kalsiumoksidin tarve asiditeetin funktiona. 
Neutraloitavan veden 
. 1"adi-teetti mmoi 1-1 
Ca0-annostelu 
g 
1 25 
2 50 
3 75 
4 100 
5 125 
6 150 
7 175 
8 200 
9 225 
10 250 
Veden asiditeettin-won ylittäessä 2 mmol 1-1 ei kalkkikivipohjaisten 
tuotteiden käyttäminen enää ole talcudelli, 	kannattavaa suurista 
annostelumääristä ja huonosta liukerhemistehosta johtuen. POikked~la 
on kalkkikivisltr=: y. Li~matalkalkki laskeutuu vesistön pohjalle, 
jolloin siitä ei ole nopean inaktivoitumisen takia neutraloinnissa 
hYötyä. 
Teknisiä kalkkituotteita tai muita vahvoja emäksiä käytettäessä on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota annostelulaitt,'Iston toimintavar-
muuteen sekä annostelun määrälliseen ohjattavuutc: n ja valvontaan. 
Nrot 3 - 7, Magnesium-
pitoinen CaCO3 
Nrot 3 - 7, CaCO3 
Nro 9, Parfill P8 
Nro 10, 0 003 slurry 
T‹,kni‹. :t kalkkituotteet 
;.:;81 	111111 ) ,..~1~0~5~2~2 
*~~~0fillffilffinfl ;1»24»"awit mm mm mem  
0 1 2 3 4 •5 6 7 8 9 10=1 1-1  
Asiditeetti 
Kuva 2. Eri kalkkilaatujen käyttöaluPet happamien sulfaattiv. -den 
neutraloinnissa. Tuotteiden numerointi cn esitetty kuN.,)'-, 1. 
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5 NEUTRALOINTIAINEEN ANNOSTELU 
5.1 YLEISET NÄKÖKOHDAT 
Happamia sulfaattivesiä neutraloitaessa joudutaan yleensä kåsittele-
måånvirtaaviaverdä. Hyvän neutralointituloksen saavuttaminen( .91- 
lyttgö jatkuvatoimista annostelua halutun vaikutusjakson aikana. 
Suurellakaan ka-annostuk-lla ei voida saavuttaa pitkåaikaista 
vaikutusta. Tämä koskee kaikkia neutralatntiainita ja erityisesti 
neutralointicminaisuuksiltaan hankalia happamia sulfaattivesiå. Näin 
ollen käytetyllä annostelutekniikalla on suora vaikutus neutraloinnin 
lopputulokseen. 
Annostelutekniikka valitaan veden laadun ja neutralointiin valitun 
enläksen pohjalta. Lal-tt iston sijoit isvaihtoehdot määräytyvät as-
tön virtausaninaisuuksien ja virtaamatietojen sekä • dlaisten käytän-
din tekijöiden, kuten sähkön saatavuuden ja tieyhteyksien perusteolla. 
Neutralointilaitteisto tulisi sijoitt- niin, että annostelu kohdis-
tuisi mahdollisiumn nopeanti virtaavaan vesist5nosaan. Sopivia 
sijoittr4inikkoja ovat esini kiksi koskenniskat ja pitkåhköt koskiosuu-
det, voimalaitokset sekä pcogerpumppaamot. Tällaisissa paikoissa 
(1-wtralointiaine sekoittuu parhaiten neutraloitavaan veteen. Näin 
saavutetnnn hyvä liuk(i-misteho ja kty›tnnnils-hyöty 	Neutra- 
lointiaineen liukenemistehoa voidaan pn. .)ntaa 	liuotusaltai- 
den tai -5-iliöiden avulla. 
Neutralointiaineen annostelumåårä vaihtelee körteltåvän veden laadun 
ja mådrån perusteella. Tåmån johdosta neutralointilaitteisto c 
varustettnva såådettävällä annosteluyksiköllä. Säåtö voi olla auto-
maattinen tai käsisöötöinen. Säädön kannalta on tiedettävä söötöhet-
ken vl-ristön neutralointitarve sekä virtaama. Annostelua voidaan 
rffliAM ja tarkkailla myös annostelupist -n alapuolella tapahtuvan 
pH-mittauk-:,,n avulla. 
Happamien alunavesien neutralointiin soveltuvat annostelulaitteet 
voidaan karkeasti jakaa kahtc.-r1 päMryhmään: kuiva-annostelijat ja 
mörkäannostelijat. Näiden laitteistojen perusversi.ot voidaan varustaa 
erilaisilla lisälaitteilla, jolloin niiden käyttövarmuus paranee. 
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5 . 2 KUIVA-AINNOSTELU 
Kuiva-annostelulla ymnärretään kuivan jauhamisen neulialointiaineen 
ann,-*-rtelenista neutraloitavaan vesistöön joko sellaisenaan tai huuhte-
luveden avulla. Kuiva-annostelijan pääosat ovat varastosiilo ja 
annosteluyksikkö. Lisäksi annostelijaan voidaan liittää useita annos-
teluvarmuuden ja huollon kannalta tärkeitä lisälaitteita (kuva 3). 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
Varastosiilo 
Pintailmaisin 
Tärytinlaite 
Sulkupelti 
Sähkömoottori 
Ruuviannostelija 
Imuri, poistoilma 
Sekoitussäiliö 
9. Sekoitusvesipummou ja paineanturi 
10. Sekoitusvesiputki 
11. Annosteluputki 
12. Annostelua ohjaavat anturit 
autamaattiohjattu annostelu) 
13. Ohjaus- ja säätöyksikkö sekä 
valvontataulu 
14. Eristetty seinärakenne 
15. Ulkoinen hälytyssysteemi 
(esiin. puhelinverkkoon) 
Kuva 3. Kuiva-annostelijan periaatteellinen rakenne. 
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Varastosiilossa tulee kiinnittää erityistä huomiota: 
- Siilon kokoon. Suurilla käyttämäärillä, yli 20 tn kuukaudessa, 
sopiva siilotilavuus on noin 130 % käytössä olevan , -1.21.rdloin- 
tiaineen kuljetuskaluston eniltrnäistilavuudP_sta. 
- Siilon alakP.ition muotoon. 	Tarpeeksi jyrkkä alakartionkulma 
parantaa annosteltavuutta ja estää kalkin holvautumista. 
- Siilon alaktion pintakäsittelyyn. A-Likartion pintakäsittely 
pitää olla :-..11ainan, että kalkki ei kiinnity siihen, 
helposti alas. 
- 	
Siilon alaosan sulkupeltin olemassaoloon. Sulkupelti 
taa annosteluyksikön korjaukset ja huollot siilon ollessa täysi. 
- Siilon täyttöön ja poistoiLnan suodatukf-:an. Suurissa siilois- 
sa täyttö tapahtuu paineilman avulla. 
- Siilon eristykseen. Suuret siilot, joissa neutralointiainetta 
varastoidaan useita kuukausia, tulee ainakin alakartion osalta 
olla eristetty kosteutta ja nopeita lämpötilan vaihteluja vastaan. 
Tarpeellisten lisälaitteiden toimivuuteen, kuten erilaiset täryt, 
vararat ja holvaantumisen estävät fluidisointijärjestelmät sekä 
pintaindikaattorit neutralointiaineen pi nnankorkeuden 
mi seksi . 
Kuiva-annostelij an annosteluyksikkti koostuu useimniten sähkCincotto-
rilla toimivasta annosteluruuvista, joka annostelee neutralointiainet-
ta varastosiilosta suoraan vesistöön tai sekoitussgiliöön. Annoste.lu-
ruuveja voi olla myös useita rinnan, jolloin toimintavarmuus paranee. 
Ruuvien kierromopeus on säädettävissä '>inerkiksi invertterin avulla, 
jolloin annostr,lunkää_rå v& taavasti muuttuu. 
Ruuvianrkostelij at ovat toiminnaltaan tilavuuteen perustuvia (volymt-
risiä) . Niiden annosteluvirhe on 2 - 7 %. Tämä tarkkuus riittää 
useimmissa neutralointitapauksissa. 
Oman ann• Istelijatyyppinsä muodostavat erilaiset mekaaniset =osten-
jat. Ne ovat toimintaperiaatteeltaan kuiva-annostelijoita, jotka 
saavattarvitsemansaenergianvirtaavastavedestä. 	ovat riippumat- 
tamia sähkövoimasta, mikäli neutraloitavassa vesistössä on tarpeeksi 
putouskorkeutta, 0,3 - 1,5 m laitteesta riippuen. Esimerkkejä täl-
laisista annostelijoista ovat kalkkikaivo ja Boxhohn-annostelija 
( kuva 4). Kalkkikaivon käyttö sulfaattivesien k'utral()intiin vaatii 
esitutkimuksen, koska sen teho saattaa olla riitmätön. Boxholm-
annostelijasta on toistaiseksi kokemuksia  va n ilmaperäisen happamuu-
den neutraloinnissa. 
1. Varastosiilo 
2. Täyttöputki (paineilma-
täyttö) 
3. Poistoilmaputki 
(paineilmatäyttö) 
4. Kumisivuilla varustettu 
alakartio 
5. Luukku annostelun säätää 
varten 
6. Rullilla liikkuva syöttö-
hihna 
7. Vesikaukalo (kippikaukalo) 
8. Välitysketju syöttöhihnan 
liikuttamista varten 
9. Vesikouru, jonka yläosassa 
säädettävä luukku (putouskorkeus 
minimi 0,3 m) 
10. Liotdskaivo (kalkkiloukku) 
Kuva 4. Boxholm-annostelijan periaatteellinen rakenne. 
Annosteluyksikön lisälaitteista kannattaa erikoisesti mainita: 
Imuri tai puhallin, jonka avulla : ,koitussälliöön muodostetaan 
lievä 
Sekoitussâiliö pumppuineen ja putkirn on välttämätön, mikäli 
annostelulatttnisto sijoitetaan neutraloitavan vesistön viereen. 
Painekytkin, joka sijoitetaan huuhteluvesiputkeen. Se katkaisee 
kemikaalin annostelun, jorl huuhteluveden tulo pysähtyy. 
Annostelulaitteiston mallista ja sijoituleba riippumatta on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota sen toiminnnohjattavuutljavalvon- 
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taan. Pengerpuippaameojen yhteyteen sijoitetut annostelulaitteistot 
kannattaakytkeâpumppaamojentoimintaansiten, 
aina pumppaamcn kanssa samanaikaisesti. Tâllöin ohjaus ja elâtö 
ovat 111ripoja neutraloitavien vesim:,-1Arien oli 	vakioita. 
Vahvoja emäksiä käytettsd ann, ••,-telu on syytä kytkeä pFl-chjauk.:'=-1L. 
Tämä koskee varsinkin vesistöjä, joissa yliannostelu voi aiheuttaa 
ve 1' ;:a-  biologian kannalta b7rlta1lisen korkeita M.. .arvoja. Annoste-
lua säätelevä pH-arvcn mittauspiste on sijoitettava tarpeeksi kauas 
alavirt»;.in annostelulaitteistosta, jotta kemikaali ehti.i ennen pH-
mitUn.15.3ta c:..‘,.coi-ttua koko vesimassaan. 
Kuiva-annosteluun soveltuvien laitteistojen hinnat ovat annostelija- 
mallista riippuen 50 000 - 300 000 mk vu 	1988 hintatasossa. 
5.3 MÄRKÂANNu'JIIIJU 
Märkâara. telussa liuoksena tai suspensiona oleva emâs annostellaan 
volymetriA 	erilaisten pumppujen, kuten kalvopumppujen tai letku- 
pumppujea, avullavesist. Annostplu tapahtuu joko huuhteluvedellä 
varustetun sekoitussäiliön kautta tai suoraan vesistöön. Tilavuuteen 
Lorustuvaann vrtelu on eriti 	tarkka, mikäli liuoksen tai suspension 
konatraatin -âilyy vakiona. 
Mdrkäannostelussa kâytetään tehdasvalmisteisia, juoksevassa muodossa 
o1 	1k là, kuten lailkkikivi-slurrya tai lipeââ. Kyseiset tuot- 
teet toimitetaannilibautolla, josta ne punpataan annostelulaitteis-
ton varastosäiliöön. Toinen mahdollisuus on kuljettaa tuote kont-
tmssa, jolloin kontti toimii samalla anr 
Märkäannostelu on kytkettävissä myös kuiva-annoste]  un loppupâähän. 
TAI löin neul 	 varastoidaan kuivana normaalissa VaraStOSii- 
Täältä se siirretään altaaseen tai säiliöön, missä varsinainen 
syöttöliuos valmistetaan vettä lisäämällä. Valmis liuos tai suspensio 
annostellaan tämän jau. - i vesistöön. Annostelun tarkkuus määräytyy 
liuok-, valmist( 
Mârkdannostelija k. r' 	sekoituslaitteella varustetusta varastosii- 
losta tel. säilittä sekä annosteluyksiköstâ. Se.hoituOite voi olja 
joko lapasekoitin tai kie-L.Lâtyspumppu. 
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1. Varastosiilo 7. Sekoitusvesipumppu 
2. Lapasekoittaja + 8.  Sekoitusveden sisäänotto 
kierrätyspumppu 9.  Annosteluputki 
3. Emäksen syöttöputki 10. Annostelua ohjaavat anturit 
4. Annostelu- ja ohjausyksi›.kö 11. Eristetyt seinät 
5. Huuhteluvesisuppilo 12. Kytkentä hälytysjärjestelmään 
6. Sekoitusvesiputki (esim. 	puhelinverkkoon) 
Kuva 5. Märkäannostelijan periaattullinen rakenne. 
li:jilaitteet liittyvät useimmiten annostelun ohjaukseen 
ja laitteiston toiminnan valvontaan (kuva 5). 
Märkäannosteluyksikön laittr-lt vaativat aina eristetyn ja lämmitetYh 
tilan, • mikäli annostelun pitää toimia myös kylmänä vuodenaikana, 
koska neut ,, lointikemikaalin ja veden seos voi jäätyä. Märkäannoste-
lijat voivat olla pitkälle automatisoituja, jolloin pienoistietokone 
ohjaa aniI /itelua esimerkiksi veden p1-1-n..von ja virtaaman perusteella. 
Märkkinoilla olevien märkäannostelijoiden hint.,k on 100 000 - 400 000 
mk vuoden 1988 hintatasossa ohjaul,- ja valvontajärjestelmästä sekä• 
säiliön tilavuudesta riippuen. 
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5.4 NEUTRALOINTIAINEEN ANNOSTELUUN LIITTYVÄT ONGELMAT 
Annost; lulaitteistojen suurimmat heikkoudet esiintyvät tavallisesti 
. iilytyssiilon ja annosteluyksikön välillä, koska kalkkituot-teet ovat 
ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisia. Eroja esiintyy mm. holvaantu-
mis- , p Ildcuuntunds- , kos-tunds- ja sähköistyndsal ttiudessa Annoste-
lul, ti tteisto, joka -toimii luotettavasti jollakin tietyllä kalkki-
tuotti ,l_la tai -laadulla ei välttämättä tee sitä toisella. Tärkeitä 
annostelun luote?.ttavuul z.9.11 vaikuttavia syöt 11-:vän materiaalin 
c*idnaisuuksia ovat: 
raekoko, 
mio-to ja 
kosteuspitoisuus. 
Edellä mainittujen häiriöte.kijöiden poistamiseksi siiloihin ja syöttö-
kartioihin voidaan asentaa lisälaitteita, joista rwrinittakcon mm. 
laiset tarytinl eritteet sekä fluidisointi ilmaa käyttäen. Liian 
voimakas fluidisointi saattaa eräiden tuotteiden kohdalla aiheut-taa 
tulvimista, eli materiaali purkautuu syöttöruuvista ulos virtaanalla. 
Täryttimien käyttö annostelun ollessa pysähdyksissä voi aiheuttaa 
materiaalin tiivistymistä ja pakkaantumista ja tämän johdosta annoste-
luhäiriöitä. 
Muita tärkeitä virl„,lähteitä ja epäkohtia ovat: 
Syöttölaitteiden nopea kuluminen, joka voi eräiden kalkkilaatujen 
kohdalla olla ongelma. 
- Kalkkimaidon (Ca( OH )2 ) syötön yhteydessä tapahtuva kartonatisoitu- 
minen. Ilman hiilidioksidin vaikutuksesta säiliöiden ja putkisto-
jen pinnoille muodostuu kalkkikivikuori, joka aiheuttaa tukkeutu-
:nista ja syöttöhäiriöitä. 
- Kalkin kostuminen ja paakkuuntuminen syöttöruuvissa syöttösäiliös-
tä tulevan kosteuden johdosl 
- Annostelijoide.n huono pakkasensietokyky. 
- Pölyongelmat varsinkin täyttöjen yhteydessä. 
Hyvin toimivalle annostelulaitteistolle voidaan edellisen pexusteella 
asettaa seuraavat vaatimukset: 
- Laittei  ston on oltava eh:ottanan toimintavarma myös pitkäaik.aises- 
sa jatkuvassa käytössä. 
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Annostelun on oltava tasaista ja tarkkaa mahdollisimman laajalla 
syöttöalueella. 
- Laitteella on oltava erilaisten tuotteiden annostelumahdollisuus. 
Sekä karbonaattipohjaisia että teknisiä kalkki-tuotteita ja mahdol- 
lisimman 	raekokoskaal on voitava annostella samalla 
laitteistulla tai sen nuumelmalla. 
Annostelun säädön on oltava helppoa. Säätä-, näyttö- ja valvcnta-
laitteiden on oltava selvät ja helposti käytettävät. 
Häiriön varalta laiteen tulee sisältää varmuudella toimiva häly-
tysjärjestelmä. 
- Jau&-naisten tuotteiden annosteluun liittyvät pölyongelmat on 
kyettävä poistamaan täydellisesti. 
- Taitteiden tulee olla helposti puhdistettavia ja huollettavia. 
Anno.itelulaitteen tulee olla hinnaltaan mahdollisimman edullinen 
toiminnallisesta tasosta kuitenkaan tinkimättä. 
6 LISATUTKIMUKSEN TARVE 
Neutraloinnin vaikutuksesta kalastom, kun kyseessä on happamien 
sulfaattimaiden iralumavesien neutralointi, on käytettävissä tietoja 
vain lyhytaikaisista akvaariokokeista (Björkqvist & Weppling 1987). 
Tämän johdosta tulisi käyttöön otettavilla neut,Lalointia: rnilla jatkaa 
tutkimuksia kalkituksen vaikutuksista vesie,kosysteemiin ja erityisesti 
kalojen elinolosuhteisiin. Sanoin tulisi seurata ja tutkii k 	,-t- 
loinnin vaikutusta alapuolisen vesistön vesikasvustocn. 
Vedenhankintavesistöissä tulisi selvittää vesistökalkituk, mvaikutu, :-
ta veden käsiteltävyyt-i_n. Alhaisilla pH-arvoilla veteen liukeneva 
mangaani on osoittautunut ainakin Vaasan kaupungin vesilaitokc' 
vaikeaksi poistaa puhdistusprn--2seissa. 
Alunavesiä neul-raloitaessa syntyy yleensä metallisakk; >> ), joka koostuu 
raudasta, alurniinista ja mangaanista. Tämän johdosta olisi tutkittava 
netallisakan kulkeutumista ja 1,-, (..)s-turnista alapuolisessa vesistössä. 
Siten voidaan arvioida, missä olosuhteissa tarvitaan selkeytysallas 
neutLi-dointikohdan alapuolelle. 
Tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella on neut.L. ilointilaittei-
den käyttövarmuutta ed&11een kehitettävä. Erityi: rti hienosti jau-
hettua kalkkia käytettäessä ongelmaksi on muodostunut kallein holvdui-i 3- • 
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minen siilossa ja siten kalkin annostelun keskeytyminen. Ruotsalais- 
ten kokEmusten mukaan kalkin syöttö lietteenä ( 	) on livasyöttöä 
yks~taisempi toimenpide. Lisäksi lie-temäin ', I kalkki liukenee 
veteen helpommin kuin jauheena syötetty kalkki. Hixil inatta kalkki-
lietteen korkeammasta hinnasta jauW)-naiseen kaikkiin verrattuna tulisi 
sen käyttöä kokeilla sellaisi:isa olosuhteissa, joissa kalkin sekoitus 
vesistössä on hankala tehtävä ja kalkin syöttöä olisi säädettävä 
virtaaman mukaan. 
Käytössä olevien neutralointiyksiköiden ja niiden yhteydessä tehtyjen 
tutkirmiksien perusteella olisi hankittava tietoa suoraan vesistmön 
kohdistuvan neutialoinnin hyöty- ja haittavaikutuksista sekä kusGan-
nuksista. Tämän tietouden perusteella tulisi edelleen yksilöiA 
kohteita ja tilanteita, joissa suoraan vesistöön kohdistuva 1utra-, 
loihti on tarkoituksenmukaista. 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Suoraan v— :istuin kohdistuveui neutraloinnin -tutkimustoiminta Suomessa 
alkoi vasta vuonna 1984, joten nämä ohjeet perustuvat lyhyeen tutki- 
mus- ja 	Kun vesistön neutraloinnista saadaan lisätietout- 
-ta, ohjeita tulee -tarkistaa. 
Neu-t--mln-Inti tulee kyseeseen kohteissa, joissa ojasta tai joesta tulee 
erittäin hapan-ta vettä pääjokeen tai merenlahteen sekä ojan tai joen 
alapuolisalla vesistöllä on merkitystä vedenhankinnan tai kalastuksen 
kannalta ja veden happamaitumi n--.sta on näille erityistä haittaa. 
Tällöin sivuojan tai -joen vesi tulee tarvittaessa neu-traloida ennen 
sen purkautumista päävesistöön. Vaihtoehtoisesti myös pääjoen veden 
puskurikapasite' ttia voidaan nostaa neutralointitoimenpitein. Myös 
isohkoissa joissa voidaan lyhytaikaista happamuuspiikkiä torjua neut-
1 ,11ointitoimenpitein. 
Nykyisen tietämyksen mukaan hal,1Jamien sulfaa-tti‘i. . ien neu-tralointike-
mikaalina tulee kysymykseen kalkki joko kalsiumkarL naal:tina (CaCO3 ), 
kun veden asiditeetti on e'l1 a 2-3, tai ka1situnoksi t1 1 na (G30 ), kun 
veden asiditeetti on korkea. Kalsiumkar'bonaatin hitaan liukenemisen 
johdosta tuotteen tulee olla erittäin hienoa, raekokoa 0 - 0,04 mm 
tai .1tä hienompaa. 
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Happamia alunavesiä neutraloitaessa neutrdlointikemikaalin tarve on 
yleensä suuri; yli 200 g m3 kalsiumkarbmaattia tai yli 50 g m1-3 
Ir:11.-f1Truolmid-fa. Kalkin tarve määritetåån aina ennen neuLrdlointi-
toimenpiteitä alustavasti laboratoriokokvin tai veden asidittin 
perustk-q1a. 
Kalkin annostelu tapahtuu siilosta volymetrisen ruuvin tai ruuvien 
avulla. Annostelun jälkeen kalkki sekoitetaan säiliössä kallkkimai-
doksi, joka kuljetetaan edelleen vesistöön. Kalkin liuotus veteen 
onnistuu parhaiten kuivatusvesien pumppuaseman yhteydessä tai koskcYl. 
sa. Myös varta va,,ten rakennetun liotusaltaan käyttö on mahdollinen. 
Kalkin holvautumisen estämiseksi siilo on syytä varustaa täryttimellä 
tai vastaavalla laitteella. 
Lyhytaikaisesti kalkkia voidaan syöttää myös muilla toimenpiteillä, 
esimerkiksi suoraan autosta kippaamalla 
autosta kosken yläpudic:11e. TällMin kuitenkin hucmatt.iva :i kalkis- 
ta jää liukenemattrl. 
Vesistöjä kalkittaessa tulee samunaikaisesti tutkia kalkinsyötön 
kustannuksia ja hyötyjä, vaikutuksia v-liekosystin, raakaveden 
puhdistettavuuteen sekä kehittää syötön käyttövarmuutta. Lisäksi 
uusia kalkitusmenetalmiä tulisi kok(vOla. 
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